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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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GEBAUDEKENNDATEN EA-ART: K
Brutto-Grundfldche (BGF) 647,7 m? Heiztage 304 d Art der Liftung Fensterliiftung
Bezugs-Grundfische (BF) 5181 m? Heizgradtage 4631 Kd Solarthermie —-—m?
Brutto-Volumen (V) 2.380,2 m* Klimaregion Region N Photovoltaik 5,0 kWp
Gebaude-Hiillfliche (A) 1.396,9 m? Norm-Aulentemperatur -16,6 'C Stromspeicher - kWh
Kompaktheit(A/V) 0,58 1/m Soll-innentemperatur 220°C WW-WB-System (primér} Kombiniert mit RH
charaktenstische Lange (L) 170 m mittlerer U-Wert 0,51 Wim’K WW-WB-System (sekundér, opt ) —
Teil-BGF — m? LEK-Wert 41,14 RH-WB-System (primr) FWermn
Teil-BF - m Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.) -
Teil-Vy —m Kaltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwarmebedarf HWByak = 85.2 kWhim?a
Heizwarmebedarf HWBg, = 82.4 kWhim*a
AuBeninduzierter Kthibedarf KB = 2.5 kWhim®a
Endenergiebedarf EEBgy = 128,2 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee r = 0.88
Ermeuerbarer Anteil Nah-/Fernwarme (Punkt 5.2 3 b)
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referanz-Heizwarmebedarf O rusc = 74 831 kWh/a HWBp, s = 1155 kWh/m®a
Heizwarmebedarf Qe = 72.539 kWhia HWBg, = 112,0 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Q= 1568 kWh/a WWWB = 2.4 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qe = 78.305 kWh/a HEBg, = 120,8 kWh/im?a
Energieaufwandszahl Warmwasser Canz Wi = 2,03
Energieaufwandszah! Raumheizung Cawz an= 1.00
Energieaufwandszahl Heizen Cawz HT 1.02
Betriebsstrombedarf Qs ® 10.984 kWhia BSB = 17,0 kWhim®a
Kahlbedarf Qugae = 11.316 kWhia KBk = 17,5 kWh/im?a
Kuhlenergiebedart Quepsx = - KWhia KEBgy = - kKWh/m?a
Energieaufwandszshi Kihlen Buwr k= <
Befeuchtungsenergiebedarf Qpuepen = -~ kWhia BefEBgy = - kWh/m®a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qpges = 16.684 kWh/a BelEB = 25,8 kWhim?a
Endenergiebedart (O 102 858 kWhia EEBg = 158,8 kWn/m’a
Primérenergiebedarf Qpegex = 165.316 kWh/a PEBg, = 2553 kWhim?a
Primarenergiebedarf nicht emeuerbar (ar= 0 e 47.131 kWh/a PEB, o sx = 728 kWhima
Primarenergiebedarf emeuerbar Qpegen sx = 118.185 kWhia PEB,m s« = 182.5 kWhim®a
dquivalente Kohtendioxidemissionen Qeozegsc = 10.230 kg/a COsqsx = 15.8 kgim’a
Gesamienergieeffizienz-Faktor foee o = 1.02
Photovoitaik-Export Qpye sk = 1.516 kWhia PVEg onsx = 23 kWhim?a
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Die Energl lien dieses dienen ausschheBlich der Information Aufgrund der ten Eingangsp. kornen bl

Insbesondare Nutzungsenheren unterschiediicher Lage konnen aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen
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